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32.3.2

Fassadenschnitt best./neu
Einwohnergemeinde Hindelbank
Erneuerung Gebäudehülle OSZ Trakt C, 3324 Hindelbank
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Perimeterdäm.
XPS 60mm

best.
Stahlstütze
80/120mm

Chromnickel-
stahlblech 0.5mm
oder Sockelplatte

Fassadenschnitt best. M 1:20 Südostfassade
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Absturz-
sicherung

best.
Stahlstütze
60/120mm

best.
Kork?

Insekten-
gitter

Blechab-
schluss

Fassadenaufbau neu

Eternitplatten
Hinterlüftung/Lattung 30mm
Windpapier
Wärmedämmung Flumroc 140mm
Wärmedämmung Flumroc 80mm
best. Schicht (Kork?) 30mm
Backstein 200mm
Innenputz 20mm

OK FB OG
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Absturz-
sicherung best.

Stahlstütze
60/120mm

best.
Kork?

Fassadenaufbau neu

Eternitplatten
Hinterlüftung/Lattung 30mm
Windpapier
Wärmedämmung Flumroc 140mm
Wärmedämmung Flumroc 80mm
best. Schicht (Kork?) 30mm
Backstein 150mm
Innenputz 20mm
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Insekten-
gitter

Blechab-
schluss

Dachaufbau neu
Welleternit
Lattung 60/60mm
Konterlattung 60/60mm
Unterdachbahn
Gutex 60mm
Sparrenlage best. dazwischen
Flumroc Wärmedämmplatte 100mm
Dampfbremse
Hartpavatexplatte 15mm
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